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• Réalisation de 4 campagnes de mesures micropolluants sur les eaux traitées de la STEP conformément à la circulaire du 29 
septembre 2010 
 
• Réalisation d’une campagne de mesure temporaire d’un mois sur 9 points de mesures du réseau d’assainissement eaux usées 
afin de quantifier les apports d’eaux parasites 
 
• Réhausse du seuil de surverse du déversoir d’orage André Malraux 
 
• Reprise de l’étanchéité des toitures du local surpresseurs 
 
• Installation d’un point de mesure S4 sur les boues pressurisées 
 
• Prolongation du canal de comptage eaux brutes suite à l’expertise métrologique de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 
 
• Lancement des schémas directeurs de gestion des eaux pluviales sur les communes de Verneuil-sur-Seine et Vernouillet 
 
• Audit technique, financier et juridique du contrat de DSP 
 
 
• De façon continue : 

- La poursuite de la mise en œuvre et du développement du programme de management environnemental 
(ISO 14001) 
- 12 arrêtés d’autorisation de déversement avec les usagers non domestiques 
- La poursuite des contrôles de conformité (268 branchements particuliers) 
- Accueil de 494 élèves pour visiter la station d’épuration 

 

Ce qu’il faut retenir de 2012 pour 

l’assainissement 
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• Poursuivre les actions définies dans le programme de management environnemental 
 
• Résorber les points noirs du réseau : identifier rapidement une solution pour faciliter les écoulements des eaux usées sur la 
zone du Parc à Vernouillet 
 
• Mettre en place une politique de gestion patrimoniale des réseaux d’assainissement renforcée afin d’anticiper les casses 
et de prolonger la durée de vie des ouvrages 
 
• Poursuivre la mise en conformité des branchements d’assainissement 
 
• Poursuivre l’élaboration des arrêtés d’autorisation de déversement avec les usagers non-domestiques et initier le 
programme de suivi des conventions établies 
 
• Installation d’une nouvelle centrifugeuse en 2013 
 

 
 

 

 

 

 

 

Les perspectives 
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• L’optimisation des équipements de production d’eau potable : 
 

- Sécurisation des forages n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 avec la mise en place d’équipements anti-intrusion comprenant des 
trappes d’accès sécurisées et des systèmes d’alarmes 

- Mise hors crue du forage F4 avec  l’installation d’une tête étanche 

- Renouvellement des compteurs par des débitmètres électromagnétiques sur les forages n° 1, 3, 
4, et 6 afin de fiabiliser le comptage de l’exhaure 

 
• Le renouvellement de canalisation  

- Fin des travaux de renouvellement de canalisation Avenue du Château 

                                                               
 
• De façon continue : 

- Poursuite des actions définies dans le cadre du programme de management environnemental 

- Poursuite du programme de réhabilitation des branchements plomb (133 branchements remplacés) 

 
• Faits marquants : 

- 100 % de conformité sur les eaux mises en distribution 

- Rendement du réseau conforme au nouveau décret n°2012-97 du 27/02/2012  

- Diminution de la charge en ammonium d’un facteur 2 grâce à la gestion dynamique du champ captant 
(réalimentation du Gallardon via les eaux de la nappe) 

- Augmentation du rendement de 82,3% à 83,4% (rendement usuel du réseau) 

- Lancement d’un audit sur le prix de l’eau 

  

 

Ce qu’il faut retenir de 2012 pour l’eau 
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Ressource en eau 
La phase étude de l’action Aire d’alimentation des captages est terminée. La phase « plan d’action »  reste à réaliser. 

 

Sur l’unité de production 

 
- Poursuite de la mise en place de têtes de puits étanches sur les forages 

- Poursuite des diagnostics sur le bilan des comptages des forages 

- Définition des besoins en vue de la modernisation de l’étape d’ozonation 

- Etude des risques patrimoniaux associés à une crue de seine 

- Mise en place d’un secours électrique de l’automatisme et de la supervision par groupe électrogène (prévu pour 2013) 

 

Sur l’unité de distribution 

 
- Poursuite du programme de réhabilitation des branchements plomb 

- Poursuite des actions définies dans le cadre du programme de management environnemental 

- Réflexion autour de différentes thématiques liées aux évolutions technologiques récentes et innovantes(décarbonatation et télérelève) 
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1. Présentation générale  
 

1.1 Le territoire et la population desservie  

            1.2 Des Hommes & des compétences  

1.3 Les acteurs de l’eau sur le territoire du SIEAVV 

 

2. Les données techniques  
 

2.1 Pour la compétence Eau 

Intro : Les chiffres 2011  

2.1.1 Les ressources en eau  

2.1.2 L’évolution des volumes  

2.1.3 La structure des consommations  

2.1.4 La description du service : l’inventaire des biens 

2.1.5 Protection et disponibilité de la ressource   

2.1.6 La performance des réseaux   

2.1.7 Entretien et renouvellement des réseaux  p.15 

2.1.8 Contrôles sanitaires p 16 

2.1.9 La politique de résorption des branchements plombs  

 

2.2 Pour la compétence Assainissement 

 

Intro : Les chiffres clés 2011   

2.2.1 Les volumes relatifs à l’assainissement  

2.2.2 L’évolution des volumes 

2.2.3 La multiplicité des usagers  

2.2.4 L’inventaire des biens  

2.2.5 Entretien et renouvellement des réseaux   

2.2.6 L’entretien et le renouvellement des branchements  

2.2.7 La performance du dispositif épuratoire  

2.2.8 Le traitement des pollutions 

   3. Les données clientèles  
 

3.1 Pour la compétence eau 

 

3.1.1 Les abonnés (c.f. tableau 2.1.3)  

3.1.2 Comment contacter l’opérateur de votre  

service 

 

3.2 Pour la compétence Assainissement  

 

3.2.1 Les abonnés (Cf intro 2.2 et 2.2.3) 

3.2.2 Comment contacter votre service 

d’assainissement ((Cf. 3.1.2)   p.26 

3.2.3 Les réclamations des usagers 

 

 4. Les données financières 
 

4.1 Pour la compétence Eau 

 4.1.1 Le prix de l’eau sur la base d’une  

consommation de 120 m
3
 

 4.1.2 Les différentes sources de dépenses et de 

   recettes 

4.1.3 L’état et l’encours de la dette  pp. 32 

 

4.2  Pour la compétence Assainissement  

4.2.1 Le prix de l’assainissement 

4.2.2 Les différentes sources de dépense et de 

recettes 

 4.2.3 L’état et l’encours de la dette 
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Aujourd’hui, suite à une extension 

de ses compétences le syndicat 

exerce également les activités de 

production, de traitement, de 

transport et de distribution d’eau 

potable en vertu de l’arrêté du 2 

avril 1999. Il est donc désormais 

dénommé SIEAVV, à savoir 

Syndicat Intercommunal d’Eau et 

d’Assainissement de Verneuil 

Vernouillet. 

 

1 _ PRESENTATION GENERALE 

 

1.1 Le territoire et la population desservie 

 
Le SIAVV a été créé par un arrêté préfectoral du 28/02/1957 pour la construction d’une station d’épuration et des émissaires d’arrivée des effluents eaux 

usées. Ses statuts ont été une première fois modifiés par arrêté préfectoral du 24/06/1970 pour étendre sa vocation à l’entretien de l’ensemble des réseaux 

d’assainissement présents sur le territoire des communes de Verneuil sur Seine et de Vernouillet (78).  

  

 

 

 

Le SIEAVV exerce ainsi les compétences 

d’eau et assainissement sur les communes de 

Verneuil sur Seine et de Vernouillet, un 

territoire de 15,93 km² et de 25 163 habitants 

d’après le recensement INSEE de 2010. 

 

Verneuil sur Seine  

Vernouillet 
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1.2 Des Hommes & des compétences 

 

 

 

 
 

 

Les compétences attribuées au SIEAVV sont sous la responsabilité de 

la présidente, Madame Marie-Hélène LOPEZ JOLLIVET, également 

maire de la ville de Vernouillet. Le comité syndical est composé de 

trois membres titulaires et de trois membres suppléants de chaque  

 

collectivité, qui participent à la mise en œuvre et à l’exécution des 

décisions qui sont prises lors des comités syndicaux. Une commission 

consultative du service public de l’eau et de l’assainissement sera bientôt 

créée. 

 

 

1.3 LES ACTEURS DE L’EAU SUR LE TERRITOIRE DU SIEAVV 

 

1.3.1 Le comité syndical : L’organe politique 

 
 En 2012, le comité syndical s’est réuni 4 fois pour évoquer les thèmes 

suivants en matière d’eau et d’assainissement : 
  

- Le Débat d’Orientation Budgétaire,  

- Le vote des budgets (CG, CA, BP et DM), 

- Présentation de l’audit des rapports d’activité du délégataire, 

- Les différentes demandes de subvention, 

- Le rapport annuel de l’Agence Régionale de Santé sur la 

qualité de l’eau, 

- L’avenant n° 2 au contrat de DSP Eau potable, 

- La présentation des rapports sur le prix et la qualité de l’eau, 

- Création d’un comité consultatif pour les services publics de 

l’eau et de l’assainissement 

 

 

 

 

 

 

 

SIEAVV : l’autorité 

organisatrice 

Citoyen-

usager 

La Lyonnaise 

des eaux 

Informe 

et 

associe 
 

Prescrit 

et 

contrôle 
 

Evalue les 

politiques 

Rend 

compte 
 

 

Expression des besoins 

Délivre des prestations 



Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau 

 

 

2012 

P
ag

e9
 

 

 

L’organe politique en 2012 

 

 

 

1.3.2 : L’équipe fonctionnelle du SIEAVV en 2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

La Présidente 

 

Marie-Hélène LOPEZ JOLLIVET 

Les membres de Verneuil-sur- 

Seine 

 

Titulaires : 

 

- M. BEZEJAT 

- M. MAURIN 

- M. ROUSSEAU 

 

Suppléants : 

 

- Mme. PUYBASSET 

- Mme. SZYMANEK 

- M. TAUTOU 

Les membres de Vernouillet 

 

Titulaires : 

 

- Mme LOPEZ JOLLIVET 

- M. MONTECOT 

- M. VALERY 

 

Suppléants : 

 

- Mme BROCHEN 

- M. DILIBERTO 

- M. ROVILLE 

 

 

La chargée de mission 

environnement : 

 

Catherine Hamelin 

 

Le responsable administratif et 

financier : 

 

Ingrid VEGA 

 

La Présidente 

 

Madame LOPEZ 

JOLLIVET 

Secrétariat 

 

Marie-Christine Gabiron 



Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau 

 

 

2012 

P
ag

e1
0

 

Les missions du SIEAVV : 
 

Le Syndicat a pour objet : 

 

- La construction des émissaires eaux usées et eau potable 

communs aux deux communes, 

- La construction des postes de relèvement ou de 

refoulement inhérents, 

- La construction d’une station d’épuration, 

- L’exploitation des réseaux Eaux Usées et Eaux Pluviales 

appartenant aux communes de Verneuil-sur-Seine et de 

Vernouillet, 

- L’exploitation des installations d’assainissement 

syndicales (réseaux, postes de relèvement, station 

d’épuration), 

- La production, le traitement, le transport et la 

distribution de l’eau potable, 

- Le contrôle des branchements d’assainissement Eaux 

Usées et Eaux Pluviales ainsi que le contrôle de tout 

dispositif d’élimination des eaux pluviales, 

- L’animation de la mise en conformité des branchements 

d’assainissement Eaux Usées et Eaux Pluviales et la 

délivrance des certificats de conformité, 

- La réalisation des branchements d’assainissement Eaux 

Usées et Eaux Pluviales sur le domaine public. 

 

 

 

 

1.3.3 La Lyonnaise des Eaux, l’acteur opérationnel sur le 

territoire de Verneuil sur Seine et de Vernouillet :  
  

Pour la compétence Assainissement : 

La Lyonnaise des Eaux est mandatée contractuellement par le SIEAVV 

pour les missions suivantes en complément de l’exploitation de la station 

d’épuration : 

- L’entretien, la surveillance et les réparations de l’ensemble 

des ouvrages du service, 

- Le contrôle des branchements d’assainissement Eaux Usées 

et Eaux Pluviales, l’animation de la mise en conformité des 

branchements, la délivrance des certificats de conformité et 

la réalisation des branchements en domaine public. 

 

Le service d’assainissement fait l’objet depuis le 01/07/2002 d’un 

nouveau contrat de délégation de service public sous forme d’affermage 

avec la Lyonnaise des Eaux France, contrat expirant au 30/06/2014 qui a 

été modifié par plusieurs avenants. Les modifications majeures sont les 

suivantes :  

 

- Confier au délégataire la réalisation d’enquêtes de conformité 

à l’occasion des mutations sur le territoire du SIEAVV, 

- Attribuer l’exclusivité des travaux de branchement (partie 

publique), 

- Intégrer au périmètre d’affermage environ 33 kilomètres-

linéaires de réseaux supplémentaires, 

- Confier au délégataire l’exploitation des points de mesure 

permanents installés par la collectivité, 
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Pour la compétence Eau : 
 

 

L’arrêté préfectoral du 2 avril 1999 a étendu les compétences du 

syndicat à la production, au traitement, au transport et à la 

distribution d’eau potable. Le service de l’Eau fait aujourd’hui l’objet 

d’un contrat de délégation de service public sous forme d’affermage 

avec la Lyonnaise des Eaux France. Ce contrat a pris effet le 15 

septembre 2005 et expire le 14 septembre 2025. Les objets majeurs 

relatifs à cette compétence outre l’exploitation de l’usine d’eau 

potable, sont les suivants : 

 

- L’entretien, la surveillance et les réparations de 

l’ensemble des ouvrages du service, 

- La réalisation des travaux définis, 

- Les relations avec les usagers, 

- Le financement du programme du programme patrimonial 

de travaux, 

- Les conditions d’exploitation de la borne monétique, 

- La mise en place d’un programme de suppression des 

branchements plomb, 

- Le renouvellement des compteurs et de certaines 

canalisations. 

 

 

 

 

 

 

 

► Le contrôle de la délégation de service public : 
 

Pour la compétence Assainissement 

 
Le nouveau contrat pour la période du 01/07/2002 au 30/06/2014 signé 

avec la Lyonnaise des Eaux France fait l’objet d’un compte rendu annuel 

de gestion qui est audité par un cabinet de conseil. 

 

Aucune anomalie marquante n’a été relevée. 

 

Pour la compétence Eau 

 

Le nouveau contrat pour la période du 15/09/2005 au 14/09/2025 signé 

avec la Lyonnaise des Eaux fait l’objet d’un compte rendu annuel de 

gestion qui est audité par un cabinet de conseil. 

 

Aucune anomalie marquante n’a été relevée. 
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2_ LES DONNEES TECHNIQUES 
 

 

2.1_ Pour la compétence Eau 

 

 
 

  

2.1.1 Les ressources en eau 

 

L’eau distribuée au SIEAVV est d’origine souterraine et provient de sites 

de production suivants : 

 

 

Nature de 

la 

ressource 

en m
3 

2010 2011 2012 

Usine de 

Vernouillet 
Souterraine 1 610 500 1 591 200 1 602 300 

Usine de 

Flins 
Souterraine 26 394 700 25 815 700 26 034 500 

L’usine de Flins-Aubergenville contribue épisodiquement à 

l’alimentation en eau des usagers du SIEAVV : par exemple lors 

d’interventions sur des canalisations, des réservoirs... où un 

complément d’eau est nécessaire. 

Par contre, l’usine de Flins-Aubergenville alimente en continue un 

secteur de la commune de Vernouillet qui du fait de son étage de 

pression ne peut pas être alimenté en l’état par l’usine du SIEAVV.  

Hormis pour ce secteur, l’unité de production du SIEAVV est auto-

suffisante, elle exporte même de l’eau.  

 

Les volumes d’eau potable présentés dans le tableau ci-après se 

décomposent comme suit : 

 

- Le volume produit provient d’installations de la 

collectivité déléguées à la Lyonnaise des Eaux, 

- Le volume importé provient des installations privées de 

Lyonnaise des Eaux.  

- Le volume exporté est produit par les installations de la 

collectivité et distribué dans d’autres collectivités, 

- Le volume distribué est la somme du volume produit et 

du volume importé, déduction faite du volume exporté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEA de Verneuil 
Vernouillet  

(en m
3
) 

2009 2010 2011 2012 

Volumes produits 1 659 400 1 606 100 1 591 200 1 602 300 

Volumes importés 147 120 104 170 29 985 44 819 

Volumes exportés 386 707 287 764 246 257 263 587 

Volumes 
distribués 

1 419 813 1 423 006 1 374 928 1 383 532 

 

- 5577 titulaires de contrats desservis au 31 

décembre 2012 sur 24 572 habitants, 

- 1 153 361 m
3
 consommés sur un an, 

- 1 382 382 m
3 
livrés au réseau 

- Rendement du réseau dit « du maire »: 87%  

- Linéaire de réseau géré : 111 221 ml. 
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2.1.2 L’évolution des volumes 

 

Depuis 2000 et jusqu’en 2008, nous observions une baisse annuelle des 

volumes consommés de 3.5% environ. En 2009 et 2010 les volumes 

consommés ont augmenté de 6 % en 2 ans, ce qui allait à l’encontre de la 

tendance nationale observée. 

2011 marquait un retour à la normale. En 2012 les volumes 

consommés repartent à la hausse (+ 2.45%). 

 

 

2.1.3 La structure des consommations 

 

Les usagers du service public d’eau sont généralement regroupés en 

quatre familles :  

 

 2009 2010 2011 2012 

Abonnement 

municipaux 
41 483 46 968 38 444 33126 

Abonnement 

domestiques 
1 053 886 1 095 367 1 046 999 1 070 386 

Abonnements 

industriels 
41 400 50 918 39 839 49 779 

Maraîchers et 

agriculteurs 
- 279 466 69 

TOTAL 1 136 771 1 193 531 1 125 748 1 153 361 

 

En 2012, 1,70 million de m
3
 ont été facturés aux abonnés 

domestiques, soit 93 % des volumes consommés, ce qui en fait les 

plus gros consommateurs des communes de Verneuil sur Seine et 

Vernouillet. Ils représentent à eux seuls 99 % des abonnés du 

service. Le nombre d’abonnement domestiques a augmenté de 1.5% 

cette année. 

 

 

2.1.4 La description du service : l’inventaire des biens 

 

Equipement et génie civil : 

 

Type de 

site 
Nom d'usage du site Commune 

Bien de 

retour/ 

reprise 

Capacité 

(m3) 

Ressource 
Forage 1 bis à 7, 9 et 

10 de Vernouillet 
Vernouillet 

Bien de 

retour 
- 

Unité de 

production 

d'eau 

potable 

Station de traitement 

de Vernouillet 
Vernouillet 

Bien de 

retour 
- 

Réservoir 

Station de pompage 

et réservoir de 

Marsinval 

Vernouillet 
Bien de 

retour 
1 000 

Réservoir 
Réservoir de 

Brézolles 
Vernouillet 

Bien de 

retour 
800 

Pompage-

relevage 

Station de pompage 

et réservoir du 

Buisson 

Vernouillet 
Bien de 

retour 
2 500 
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Branchements : 

 

 Nombre au 

31/12/2012 

Bien de retour / 

reprise 

Verneuil sur Seine 3020 Bien de retour 

Vernouillet 2526 Bien de retour 

SIEAVV 5546 Bien de retour 

 

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

d’eau potable est de 90 sur 100. 

 

2.1.5 Protection et disponibilité de la ressource 

 

Une ressource abondante mais à sécuriser, car dépendante d’une 

source unique : la nappe d’accompagnement de la Seine 

 

Le SIEAVV ne rencontre actuellement pas de problèmes quantitatifs 

et qualitatifs de disponibilité de la ressource en eau.  

 

Son approvisionnement dépend aujourd’hui de la nappe de la Seine 

qui est alimentée par trois voies principales : les coteaux, l’étang du 

Gallardon et la Seine.  

 

Dans le cadre de son programme de protection de la ressource, le 

SIEAVV poursuit l’objectif de sécuriser la ressource en eau potable 

et pilote pour cela quatre familles d’actions :  
 

1 • Mettre les périmètres de protection des forages en place en vertu 

de la Déclaration d’Utilité Publique, 

2 • Créer deux nouveaux forages afin de stopper le processus de 

dégradation de la ressource souterraine en terme de qualité (présence 

d’ammonium, fer et manganèse) due à des modifications d’alimentation 

de la nappe, 

 

3 • Moderniser l’usine de production via la construction d’une nouvelle 

unité de filtration afin d’améliorer la qualité de l’eau traitée pour les 

paramètres fer et manganèse.  

 

4 • Analyser l’aire d’alimentation des captages 

 

Les actions 2 et 3 ont été réalisées en 2009. L’action 1 devrait être 

terminée en 2013 et l’action 4 a été lancée fin 2010 et s’achèvera fin 

2013. 

 

Le patrimoine réseau 

 

Le SIEAVV possède un linéaire de réseau de 111 221 mètres linéaires.  

 

2.1.6 La performance des réseaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure de la performance : le saviez-vous ?  

 

Deux indicateurs permettent la mesure de la performance d’un réseau :  

 

• Le rendement du réseau, qui indique le rapport entre les volumes 

facturés et le volume produit augmenté des volumes achetés en gros.  

 

• L’indice linéaire de pertes (ILP) : il comptabilise le volume d’eau perdu 

par jour et par km de réseau en service. Il s’exprime en m
3
/km/j.  
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Des obligations contractuelles de performance  

 

Le SIEAVV oblige progressivement son opérateur à atteindre des 

objectifs de performance sous peine de sanction financière en cas de 

non respect. Le contrat fixe ainsi un objectif de performance pour les 

rendements qui s’élève à 80%.  

 

Le décret du 2 mai 2007 a instauré le rendement dit « du Maire » qui, 

contrairement au rendement brut prend en compte les volumes 

consommateurs sans comptage et les volumes de  service réseau. 

 

2.1.7 Entretien et renouvellement des réseaux 

 

Des interventions continues sur le réseau  

Les performances du réseau au niveau du territoire s’améliorent 

après la dégradation constatée en 2011. Le rendement actuel du 

réseau avoisine les 83 % et ce sont 5.67 m
3
 d’eau qui sont « perdus » 

par jour et par km de réseau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux 

leviers peuvent être actionnés pour améliorer le rendement du réseau et 

diminuer les pertes dans les conduites : l’entretien du réseau (recherche 

de fuites) et le renouvellement du réseau et de ses équipements.  

 

En 2012, 12 fuites sur canalisation ont été réparées sur l’ensemble du 

territoire du SIEAVV et 11 fuites sur branchement.  

 

 

Les variations du linéaire total de réseau en 2012 

Réseau 
Canalisation en mètre 

linéaire 

Situation au 31/12/2011 109 750 

Travaux neufs contractuels +1435 

Renouvellements -10 

Régularisation de plans +46 

Situation au 31/12/2012 111 221 

 

 

Les raisons au non renouvellement des réseaux : 

La programmation des renouvellements est d’une part calée sur celle des 

travaux de voirie et d’autre part fonction de la nécessité de remplacer les 

conduites trop vétustes.  

 

306 ml de réseau ont été renouvelés en 2012 (soit 0.28% du linéaire 

de réseau).  

Le programme de renouvellement sera, conformément au contrat de 

DSP, remis à jour via un avenant afin de prendre en compte les 

priorités qui s’imposent. 

 2010 2011 2012 

Rendement brut 83.9 % 82.3 % 83.4 % 

Indice Linéaire de 

Perte (m3/Km/J) 
5.73 6.22 5.4 

Rendement du 

maire 
86.9 % 85.0 % 86.7 % 

Indice linéaire des 

volumes non 

comptés (m3/Km/J) 

5.59 6.07 5.67 
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2.1.8 Contrôles sanitaires 

 

Les contrôles qualité  

Des analyses et des contrôles permanents permettent de s’assurer de 

la qualité de l’eau brute des ressources, de l’eau produite et 

distribuée au robinet. Une double surveillance est organisée : 

 
 

• Un programme d’autosurveillance (mis en place par le délégataire). 

• Un contrôle sanitaire officiel réalisé par l’Agence régional de Santé 

(ARS). 
 

Conformément à la réglementation en vigueur (décret 1220-2001 du 

20/12/2001), 10 à 350 paramètres sont analysés pour chaque 

prélèvement par le laboratoire départemental agréé. 

 

ANALYSES DE L'EAU PRODUITE ET DISTRIBUEE 

      

Nombre d'analyses 

bactériologiques 

Nombre d'analyses 

bactériologiques non-

conforme 

Nombre d'analyses 

physico-chimiques 

Nombre d'analyses 

physico-chimiques 

non-conforme 

Production 

Centre Vernouillet 
ARS 12 0 12 0 

Exploitant 13 0 28 0 

Centre Flins / 

Aubergenville 

ARS 84 0 86 0 

Exploitant 53 0 61 0 

Distribution 
  ARS 49 0 49 0 

  Exploitant 7 0 7 0 

Total production et distribution 218 0 243 0 

% de conformité 100 % 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une bonne qualité microbiologique & physico-chimique  

 

L’eau distribuée par le SIEAVV est donc d’excellente qualité. Le Préfet communique régulièrement aux maires les résultats relatifs à la qualité de 

l’eau distribuée, en des termes simples et compréhensibles par tout consommateur. Ces résultats font l’objet d’un affichage en mairie. L’ARS publie 

également annuellement un bilan qualité de l’eau distribuée dans chaque commune. 

Chaque année, une fiche synthétique éditée par l’ARS sur la qualité de l’eau est distribuée aux consommateurs avec leur facture d’eau 
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Pour bien comprendre les résultats des analyses de contrôle de l’eau : 

 

 
 

 

2.1.9 La politique de résorption des branchements plombs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un programme important déployé jusqu’en 2013.  

 

Il a été estimé à 1 450 branchements plomb présents sur le territoire 

du SIEAVV en 2005. Un programme de résorption sur 9 ans a donc 

été lancé. Il envisageait de remplacer environ 164 unités par an pour 

qu’il n’y ait plus de tels branchements en 2013. En 2012, 135 

branchements plomb ont été remplacés. 

 

Depuis la signature du contrat, 1 234 branchements plomb ont été 

réhabilités, soit 85 % environ des branchements plombs recensés. 

 

Le programme de réhabilitation des branchements plomb sera 

poursuivi pour être terminé à l’échéance 2013, comme prévu au 

contrat. 

 

 

 

 

L’origine du Plomb dans l’eau : le saviez-vous ?  

 

C’est lors de son passage dans les canalisations reliant les 

conduites publiques de distribution au compteur (qui parfois 

en contiennent) que l’eau peut se charger en plomb. Les 

réseaux intérieurs des anciennes habitations peuvent 

également en être constitués.  
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2.2 Pour la compétence Assainissement 

 
Introduction : Les chiffres clés de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Les volumes relatifs à l’assainissement 

 

Les volumes assujettis : 1 092 960 m
3 

 

Les volumes traités : 983 530  m
3 

soit 2 687 m
3
/ jour 

 

Différence entre ces deux données : la totalité du volume d’eau potable 

consommé n’est pas restituée au réseau d’eaux usées : arrosage des 

jardins, lavage des voitures, … 

 

 

2.2.2 L’évolution des volumes 

 

 

 

 

2.2.3 La multiplicité des usagers 

 

Le service assainissement profite à différents types d’usagers : 

 

- Les usagers qui ne rejettent que des eaux usées 

domestiques, 

- Les usagers qui rejettent des eaux usées autres que 

domestiques (les rejets industriels) qui sont composés de 

personnes exerçant une activité professionnelle sur le 

territoire de Verneuil-sur-Seine et de Vernouillet. En 

2012, 12 activités ont fait l’objet d’un arrêté. 

 

 

 

 

 

Evolution des volumes assujettis chez les usagers (en m3) 

 2009 2010 2011 2012 

Total 
volumes 

1 072 953 1 149 734 1 079 158 1 092 960 

- 5 483 usagers bénéficient du service 

d’assainissement collectif, 

- 1 092 960 m
3 
ont été assujettis en 2012, 

- 100 % de conformité des rejets de la station 

d’épuration du SIEAVV, 

- 7 postes de relèvement, 

- 146 041 mètres de réseau d’assainissement 

collectif, 

- 1 station d’épuration d’une capacité totale de 

45 000 équivalent-habitants. 
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 2.2.4 L’inventaire des biens 

 

Les équipements de génie civil 

 

Equipements et Génie Civil 

Type de site 
Nom d'usage du 

site 
Commune 

Bien de 
retour/reprise 

Pompage-
relevage 

Poste Grosse 
Pierre 

VERNOUILLET Bien de retour 

Pompage-
relevage 

Poste Hottot VERNOUILLET Bien de retour 

Pompage-
relevage 

Poste anti-crue VERNOUILLET Bien de retour 

Pompage-
relevage 

Poste Les 
Buissonnets 

VERNEUIL SUR 
SEINE 

Bien de retour 

Pompage-
relevage 

Poste Chemin de 
Fer 

VERNEUIL SUR 
SEINE 

Bien de retour 

Pompage-
relevage 

Poste Grande Rue 
VERNEUIL SUR 

SEINE 
Bien de retour 

Pompage-
relevage 

Poste Liberté 
VERNEUIL SUR 

SEINE 
Bien de retour 

STEP 
STEP de Verneuil 

s/Seine 
VERNEUIL SUR 

SEINE 
Bien de retour 

Point de mesure 
ou prélèvement 

Comptage Malraux 
VERNEUIL SUR 

SEINE 
Bien de retour 

Point de mesure 
ou prélèvement 

Comptage Chemin 
de Fer 

VERNEUIL SUR 
SEINE 

Bien de retour 

Point de mesure 
ou prélèvement 

Comptage du 
Château 

VERNEUIL SUR 
SEINE 

Bien de retour 

Point de mesure 
ou prélèvement 

Comptage 
Cézanne 

VERNEUIL SUR 
SEINE 

Bien de retour 

Point de mesure 
ou prélèvement 

Comptage La 
Roseraie 

VERNEUIL SUR 
SEINE 

Bien de retour 

Point de mesure 
ou prélèvement 

Comptage du 
Rouillard 

VERNEUIL SUR 
SEINE 

Bien de retour 

Les principaux éléments électromécaniques sont en état normal de 

fonctionnement. La station d’épuration est conforme aux directives 

européennes et aux obligations réglementaires vis-à-vis des zones 

sensibles à l’eutrophisation. 

 

Le patrimoine réseau 

S
IG

 I
N

V
E

N
T

A
IR

E
 

Longueur du réseau des canalisations 
assainissement en mètre linéaires et par nature Bien de 

retour/reprise 
Unitaire Eaux usées Pluvial Refoulement 

0 76 855 69 186 804 Bien de retour 

     

Nature des 
accessoires réseaux 

  
Nombre au 

31/12/12 
Bien de 

retour/reprise 

Grilles   1 108 Bien de retour 

Avaloirs   506 Bien de retour 

Déversoirs d'orages   3 Bien de retour 

 

Le SIEAVV possède donc un linéaire de réseau de 146 041 mètres 

linéaires. 

 

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de 

collecte des eaux usées est de 80 / 100.  
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Les branchements 
C

Y
C

L
A

D
E

S
 

Nature 
Nbre au 
31/12/12 

Bien de 
retour/reprise 

Branchements assainissement 5 483 Bien de retour  

Le nombre de branchements assainissement est estimé à partir du 
nombre de clients assujettis 

Tous ces éléments composant le système de collecte figurent dans le 

Système d’Information Géographique et sur fond de plan cadastral.  

 

 

Les postes de relèvement et de refoulement 

Identification des postes m
3
 pompés 

Hottot 96 048 

Grosse Pierre 170 000 

Grande Rue 1 169 

Chemin de Fer 689 465 

Anti-crue 277 992 

Buissonnet 40 320 

Place de la Liberté 29 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 Entretien et renouvellement des réseaux 

 

L’entretien des réseaux : 

 

La Lyonnaise des Eaux, dans le cadre de son contrat, procède à des 

visites annuelles des réseaux. Cette visite systématique permet 

d’observer ou de recueillir : 

- Des indications sur le linéaire curé en fonction des taux 

d’encrassement relevés, 

- Des informations sur la présence éventuelle d’eaux 

parasites qui peuvent guider le choix des secteurs où des 

contrôles de branchements doivent être menés, 

- Les signes éventuels de détérioration structurelle des 

ouvrages qui peuvent améliorer la programmation d’une 

inspection télévisée. 

 

Outre cette visite annuelle, il est procédé à une campagne de curage 

préventif dans un triple objectif : 

- Garantir le bon écoulement des effluents afin d’assurer 

la continuité du service public, 

- Préserver le milieu naturel, 

- Maintenir la qualité des effluents en évitant le 

développement de fermentations septiques. 

 

 

 

 

 

 

 

Les objets de la campagne de curage 

Linéaire de réseau eaux usées curé 11 490 ml 

Nombre d'avaloirs nettoyés 1 704 unités 
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Le renouvellement des réseaux : 

 
 Réseau Canalisations en mètres 

linéaires 

  

Situation au 31/12/2012 146 041 

Travaux neufs contractuels  

(extensions renforcements)  

Pose  

Renouvellement  

Pose  

Dépose  

Régularisation de plans  

(en + comme en -) 105 

Situation au 31/12/2012 145 041 

 

Les raisons au non renouvellement des réseaux : 

 

Les renouvellements sont programmés en fonction des travaux de 

voirie et de la nécessité de remplacer les conduites trop vétustes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous : la mise en place de points de mesure 

permanents sur le réseau d’eaux usées du SIEAVV 

 

Le diagnostic périodique ou permanent à l’aide de points de 

mesures est un outil de planification et d’évaluation 

Le diagnostic permanent ou périodique consiste à évaluer en 

continu ou tous les 4 ou 5 ans : 

- les entrées d'eaux claires parasites permanentes, témoignant 

d'infiltrations d'eaux de nappes dans les réseaux, et par là même 

du niveau de perte d'étanchéité des canalisations (existence de 

fissures, de décalages, de déboîtements…), 

- les volumes d'eaux usées rejetés à tort dans le réseau pluvial, 

- les volumes d'eaux pluviales rejetés à tort dans le réseau de 

collecte des eaux usées. 
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2.2.6 L’entretien et le renouvellement des branchements 

 

Le renouvellement des branchements 

 

C
Y

C
L
A

D
E

S
 

Nombre au 31/12/2011 31/12/2012 Variation % 

Branchements 5 406 5 483 +77 +1.4 

Le nombre de branchements assainissement est estimé à partir du nombre 

de clients assujettis 

 

Un plan de mise en conformité est lancé depuis 2003. Ces contrôles, 

effectués auprès des particuliers permettent de vérifier la conformité du 

raccordement de la parcelle aux réseaux publics. 

 

Les anomalies susceptibles d’être observées sont : 

 

- Le raccordement des eaux pluviales sur le réseau de collecte 

des eaux usées, les eaux pluviales surchargent alors le réseau 

d’eaux usées et peuvent conduire à de déversements sur la 

voirie, dans les habitations non munies de clapets anti-retour 

ou dans le milieu naturel via les déversoirs d’orage. 

- L’existence d’un assainissement individuel n’ayant pas été 

mis hors service en zone d’assainissement collectif, 

- Le rejet direct d’eaux usées au milieu naturel. 

 

 

Des enquêtes de conformité sont donc réalisées par la Lyonnaise des 

Eaux lors : 

 de la vente d’un bien,  

 de la construction ou de l’extension d’une habitation, d’un 

garage, d’une véranda, … 

 d’une suspicion de non conformité. 

 

 

 

2.2.7 La performance du dispositif épuratoire 

 

Les performances de la station d'épuration sont contrôlées tout au 

long de l'année dans le cadre de l'autosurveillance réalisée par les 

équipes d'exploitation. Conformément à la réglementation, la gestion 

de l'autosurveillance s'effectue selon le mode opératoire décrit dans 

un manuel d'autosurveillance, régulièrement mis à jour, obligatoire 

pour tout système d'assainissement de capacité supérieure à 2 000 

EH. Le programme annuel de prélèvements et d'analyses est 

également suivi scrupuleusement de façon à respecter les fréquences 

analytiques réglementaires. La gestion de l'autosurveillance de la 

station d'épuration est en outre fiabilisée par l'utilisation d'un logiciel 

spécifique, BNDA. Cet outil, compatible avec le format SANDRE 

rendu obligatoire par l’arrêté ministériel du 22 juin 2007, permet 

de calculer automatiquement, à l'issue de chaque bilan et en fin 

d'année, les flux, les rendements et d'évaluer la conformité 

réglementaire de l'installation. 
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2.2.8 Le traitement des pollutions 

 

  Nombre d'analyses     

  Réalisées Retenues Dép. seuil Dép. rédhib. 

DBO5 24 24 0 0 

DCO 52 52 0 0 

MeS 52 52 0 0 

NG 24 24 0 0 

NTK 24 24 0 0 

Pt 24 24 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évacuation des sous-produits 

 

Les sous-produits issus du processus de traitement sont les suivants : 

 

- Les produits de dégrillages évalués à 136 tonnes sont 

évacués en CET classe 2  Breuil en Vexin, 

- Les sables évalués 72 tonnes sont évacués en CET 

classe 2  Breuil en Vexin, 

- Les graisses sont traitées sur le site dans l’ouvrage dédié 

(le Biomaster), 

- Les boues produites par la société Prism’o sur leur site 

de Limay, 

- 1924 m
3
 de boues non chaulées à 21.6% de siccité, soit 

415 tonnes de matières sèches sont ainsi évacuées 

durant l’année. 

 

Le taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des 

filières conformes à la réglementation est de 100 %. 
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Les différents points d’analyse :  

 

 Charge (Kj/j) Rdt. Moy. Conc. Moyenne (mg/l) (A3) Eau Brute Kg/j) 
coef. 
Var. (A4) Eau traitée (mg/l)  

Param. (A3) Eau Brute (A4) Eau traitée   (A3) Eau Brute (A4) Eau traitée Mini Maxi   Mini Maxi 

DBO5 900 7.79 99 % 323 3 562 1724 34% 3 3 

DCO 2265 55.9 98 % 813 21 1018 4660 37% 15 39 

MeS 1131 9.77 99 % 401 3.67 164 2834 49% 2 15 

N-NH4 175 1.59 99 % 63.1 0.6 92 243 21% 0,2 2.9 

N-NO2 0.93 0.77 17% 0,33 0,3 0.49 2.71 45% 0,3 0,3 

N-NO3 0.87 7.61 -775% 0,31 2.82 0.49 1.81 28% 1 6.8 

NG 257 13.8 95 % 92.8 5.19 144 369 21% 3 9.2 

NTK 255 5.49 98% 92.2 2.07 143 367 21% 1.4 5.1 

pH      7,97 7.61       7.1 8.1 

Pt 29.4 1.71 94% 10.01 0.64 16.5 47.6 25% 0,21 1.79 

Pluie    1.67       

NH4 224 2.04 99% 80.8 0.77 117 311 21% 0.25 3.71 

NO2 3.06 2.55 17% 1.1 0.98 1.62 8.92 45% 0.98 0.98 

NO3 3.88 33.7 -7.69% 1.4 12.4 2.19 8.03 28% 4.43 30.1 
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3_LES DONNEES CLIENTELE 

 

3.1 Pour la compétence Eau 

 

3.1.1 Les abonnés (Cf. tableau 2.1.3) 

 

3.1.2 Comment contacter l’opérateur de votre service 

d’eau 

 

► Internet : 

 
 

 

 

► L’accueil téléphonique des usagers : 

 

Un numéro est mis à la disposition de tous les usagers de 

Verneuil sur Seine et de Vernouillet pour les problèmes qu’ils 

rencontrent en lien avec l’eau potable. Les horaires sont les 

suivants : 

 

Du lundi au vendredi de 8h à 19h 

Et le samedi de 8h à 13h. 

 

Au 0977 408 408 

 

 

 

3.2 Pour la compétence Assainissement 

 

3.2.1 Les abonnés (Cf. Intro 2.2 et 2.2.3)  

 

3.2.2 Comment contacter votre service d’assainissement 

(Cf. 3.1.2) 

 

 

 

 

Pour répondre aux 

attentes des usagers 

et aux évolutions de 

leur mode de vie, une 

agence clientèle en 

ligne a été lancée en 

avril 2005. Elle est 

directement 

accessible par le site : 

www.lyonnaise-des-

eaux.fr 
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3.2.3 Les réclamations des usagers  
 

En 2012 : 
 

- Les réclamations sur la pollution de l’eau : 19, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Les réclamations sur la pollution des sols : 6, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

- Les réclamations en matière de nuisances 

olfactives : 2, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
- Les réclamations sur les nuisances sonores : 0. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Le taux de réclamations écrites des usagers est de 6 / 1000 en eau potable et de 0 / 1 000 en assainissement. 
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Evolution du nombre de réclamations entre 2004 et 2012 
 

- Les réclamations sur la pollution de l’eau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Les réclamations sur la pollution des sols : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

- Les réclamations en matière de nuisances olfactives : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Les réclamations sur les nuisances sonores : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Remarques : Les observations des agents de la lyonnaise des eaux sont comptabilisées comme des réclamations usagers. 

                     Le nombre de réclamations sur la pollution de l’eau correspond au nombre de débordements d’eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales. 
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4_ LES DONNEES FINANCIERES 
 

4.1 Pour la compétence Eau 

 
4.1.1 Le prix de l’eau sur la base d’une consommation de 120 m

3
. 

 

Verneuil sur Seine 
Prix HT 
2011 

Prix HT 
2012 

variation 
% 

DISTRIBUTION DE L'EAU       
        
Part du délégataire       

. Abonnement  44.64 46.82 4.88 

. Consommation 120 m
3
 132.07 140.70 6.53 

Surtaxe Syndicat Verneuil-Vern. 
 

9.06 
 

9.06 
 

0.00 
 

        
Organismes d'Etat       

. Lutte contre la pollution 47.88 47.88 0 

. Préservation des ressources en eau 10.28 10.80 5.02 

T.V.A. à 5,5 % 13.42 14.04 4.64 

        

Sous total TTC eau 257.35 269.3 4.64. 

        

m
3
 TTC 2.14 2.24 4.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vernouillet 
Prix HT 
2011 

Prix HT 
2012 

variation 
% 

DISTRIBUTION DE L'EAU       

        

Part du délégataire       

. Abonnement  44.64 23.96 4.88 

. Consommation 120 m
3
 132.07 142.21 6.53 

Surtaxe Syndicat Verneuil-Vern. 
 

9.06 
 

9.06 
 

0.00 
 

        

Organismes d'Etat       

. Taxe sur les consommations d'eau 47.88 47.88 0 

. Agence de l'Eau Prélèvt. 10.28 10.80 5.02 

T.V.A. à 5,5 % 13.42 12.88 4.64 

        

Sous total TTC eau 257.35 247.09 4.64 

        

m
3
 TTC 2.14 2.059 4.64 

En 2012, le prix au m
3 

de l’approvisionnement en eau potable sur la base d’une facture de 120 m
3
 s’élève à 2.24 € par mètre cube TTC (abonnement 

compris) dans chaque commune, soit une augmentation de 10 cts par m
3
 par rapport à 2011. 
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4.1.2 Les différentes sources de dépenses et de recettes 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011

Recettes de fonctionnement

chap 70

chap 002

chap 042

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012

Dépenses de fonctionnement

chap 65

chap 012

chap 011

chap 042

 

33.4 K€ 

56.2 K€ 

Redevance eau 

potable 

Amortissement des 

subventions 

 

38  K€ 

Salaires 

Charges générales 

29  K€ 

Soit un excédent de  556  K€ 

Excédent 

antérieur 

551 K€ 

Amortissement 

des immo 

15 K€ 
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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80%
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2012

Dépenses d'investissement

chap 10

chap 040

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012

Dépenses investissment

Op. invest

chap 040

132 K€ 

Amortissement 

des immo 

33.4K€ 

239 K€ 

Opérations 

investissement 

Amortissement des 

subventions 
Soit excédent de 80 K€ 

Autofinancement 

15.4 K€ 



 

 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau 

 

 

2012 

P
ag

e3
2

 

 

 

4.1.3 L’état et l’encours de la dette 

 

 

 

Deux emprunts en cours : 

- Encours de la dette au 01/01/2012 de 78 340.80 €  

- Taux à 0% 

- Annuité 2012 : 8220 € 
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4.2  Pour la compétence assainissement 

 
4.2.1 Le prix de l’assainissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLE DE VERNOUILLET Prix 2011 Prix 2012 variation % 

Collecte et traitement       

Part du délégataire       

. Consommation 120 m
3
       

   - Collecte 22.91 24.42 6.18 

   - Traitement 84.09 89.65 6.20 

     

Part de la Collectivité    

. Redevance communale 73.18 73.18 0 

. Surtaxe syndicale 27.89 27.89 0 

. Modernisation des 
réseaux de collecte 36.00 36.00 0 

T.V.A. à 5.5% pour 2011 
et 7% pour 2012 9.4 12.46 35.10 

     

Sous total TTC 
assainissement 253.47 263.59 4.87 

     

Soit le m
3
 TTC 2.11 2.20 4 

VILLE DE VERNEUIL SUR 
SEINE 

Prix 2011 Prix 2012 variation % 

Collecte et traitement       

Part du délégataire       

. Consommation 120 m
3
       

   - Collecte 22.91 24.42 6.18 

   - Traitement 84.09 89.65 6.20 

     

Part de la Collectivité    

. Redevance communale 31.43 38.34 21.98 

. Surtaxe syndicale 27.89 27.89 0 

. Modernisation des réseaux 
de collecte 36.00 36.00 0 

T.V.A. à 5.5% pour 2011 et 
7% pour 2012 9.4 12.46 33.93 

     

Sous total TTC 
assainissement 211.72 228.76 9.00 

     

Soit le m
3
 TTC 1.76 1.91 8.05 

 

   Le prix de l’assainissement a augmenté en 2012 de 8.05 % pour Verneuil-sur-Seine et de 4% pour Vernouillet. Cette hausse est liée à l’indexation de 

la rémunération du délégataire, à l’augmentation de la TVA ainsi qu’à l’augmentation de la part de la collectivité pour la commune de Verneuil-sur-

Seine. Pour mémoire, les prix sont différents d’une ville à l’autre du fait de la redevance communale, qui est déterminée librement. 

Prix fixé en vertu des délibérations suivantes : SIEAVV, 2009-17 / Vernouillet, 1996-009 /  
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4.2.2 Les différentes sources de dépenses et de recettes 
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 Soit un excédent de 724 K€ 

468 K€ 

Amortissements 

Convention 

de mandat 

71 K€ 

188 K€ 

Amortissements 

266K€ 

Emprunts 

67 K€ 

Convention mandats 
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4.2.3 L’état et l’encours de la dette 

    

    

LIBELLÉ PRÊTEUR 
DURÉE 

EN 
ANNÉES 

TYPE 
TAUX 

TAUX 
ACTUARIEL 

(%) 

DATE 
1ÈRE 

ANNÉE 
AMORT. 

CAPITAL 
ENCOURS 

AU 
01/01/2012 

ICNE INTÉRÊT AMORT ANNUITÉ 

                        

Construction STEP 95436101 ALE - Agence eau seine normandie 12 F 4,00 12/12/2002 84 595,70 17 000,94 18,30 680,04 8 333,82 9 013,86 

3ème surpresseur secours gpe électr ALE - Agence eau seine normandie 12 F 0,00 16/07/2004 86 400,00 28 800,00 0,00 0,00 7 200,00 7 200,00 

Maillage réseaux ALE - Agence eau seine normandie 12 F 0,00 05/12/2003 62 060,00 15 514,97 0,00 0,00 5 171,67 5 171,67 

Maillage réseaux  ALE - Agence eau seine normandie 12 F 0,00 15/06/2005 12 303,00 5 126,25 0,00 0,00 1 025,25 1 025,25 

Avenue du chemin de fer ALE - Agence eau seine normandie 15 F 0,00 08/10/2004 38 480,00 17 957,36 0,00 0,00 2 565,33 2 565,33 

Avenue du chemin de fer ALE - Agence eau seine normandie 15 F 0,00 15/12/2005 11 493,00 6 129,60 0,00 0,00 766,20 766,20 

Emp 153714 CLF - Dexia Crédit local de france 10 R 3,46 01/04/2006 155 696,82 69 679,46 1 050,37 1 836,90 16 408,84 18 245,74 

Emprunt 53706 suppres DO et RM ALE - Agence eau seine normandie 15 F 0,00 24/05/2007 28 497,00 18 998,00 0,00 0,00 1 899,80 1 899,80 

Trx de la step maillage réseaux 
CRCM - Caisse régionale crédit 
mutuel 20 F 4,13 30/09/2007 60 000,00 46 500,00 449,73 1 871,18 3 000,00 4 871,18 

Mise aux normes de la station d'épuration CE-idf - Caisse Epagne 15 F 4,55 25/06/2007 274 000,00 187 233,27 127,01 8 135,30 18 266,68 26 401,98 

Mise en place points mesure débit perm. sur 
rés.eu ALE - Agence eau seine normandie 15 F 0,00 08/08/2008 32 443,00 23 791,52 0,00 0,00 2 162,87 2 162,87 

Réhabilitation de réseaux ALE - Agence eau seine normandie 15 F 0,00 02/03/2010 1 096,00 949,86 0,00 0,00 73,07 73,07 

INSTRUMENTATION RESEAU   15 F 0,00 22/12/2010 3 022,00 2 619,06 0,00 0,00 201,47 201,47 

Réhabilitation du local surpresseurs   20 F 0,00 04/08/2012 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 900,00 900,00 

                        868 086,52 458 300,29 1 645,41 12 523,42 67 975,00 80 498,42 
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ANNEXE 1 : LE PRIX GLOBAL DE L’EAU 

 

 

 

 

 Ville de Verneuil sur Seine 

  Prix 2011 Prix 2012 variation % 

DISTRIBUTION DE L'EAU       

Part délégataire       

. Abonnement 44.64 46.82 4.88 

. Consommation 120 m3 132.07 140.70 6.53 

Surtaxe SIEAVV 9.06 9.06 0 

Organisme d'Etat     

. Préservation des ressources en eau 10.28 10.8 5.02 

. Lutte contre la pollution 47.88 47.88 0 

TVA à 5,5 % 13.42 14.04 4.64 

      

Sous total TTC eau 257.35 269.30 4.64 

m3 TTC 2.14 2.24 4.64 

        

COLLECTE ET TRAITEMENT       

Part du délégataire       

Collecte       

. Consommation 120 m3 22.91 24.42 6.6 

Traitement 
 

  

. Consommation 120 m3 84.09 89.65 6.61 

Part de la collectivité     

. Redevance communale 31.43 38.34 21.99 

. Surtaxe SIEAVV 27.89 27.89 0 

. Modernisation des réseaux 36.00 36.00 0 

TVA à 7 % 9.4 12.46 32.54 

      

Sous total TTC Assainissement 211.72 228.76 8.05 

      

Soit le m3 TTC 1.76 1.91 8.05 

m3 € TTC 

EAU + ASSAINISSEMENT 
3.91 4.15 6.18 
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 Ville de Vernouillet 

  Prix  2011 Prix  2012 variation % 

DISTRIBUTION DE L'EAU       

Part délégataire       

. Abonnement 44.64 46.82 4.88 

. Consommation 120 m3 132.07 140.70 6.53 

Surtaxe SIEAVV 9.06 9.06 0 

Organisme d'Etat     

. Préservation des ressources en eau 10.28 10.8 5.02 

. Lutte contre la pollution 47.88 47.88 0 

TVA à 5,5 % 13.42 14.04 4.64 

      

Sous total TTC eau 257.35 269.30 4.64 

m3 TTC 2.14 2.24 4.64 

      

COLLECTE ET TRAITEMENT     

Part du délégataire     

Collecte     

. Consommation 120 m3 22.91 24.42 6.6 

Traitement 
 

  

. Consommation 120 m3 84.09 89.65 6.61 

Part de la collectivité     

. Redevance communale 73.18 73.18 0 

. Surtaxe SIEAVV 27.89 27.89 0 

. Modernisation des réseaux 36.00 36.00 0 

TVA à 7 % 9.4 12.46 32.54 

      

Sous total TTC Assainissement 253.47 263.59 4 

      

Soit le m3 TTC 2.11 2.20 4 

m3 € TTC 

EAU + ASSAINISSEMENT 
4.26 4.44 4.32 
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ANNEXE 2 : SPÉCIMEN DE FACTURE 
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ANNEXE 3 : LE COMPTE ADMINISTRATIF 2012 DU BUDGET EAU 

POTABLE 
 

► Le CA de la section fonctionnement du budget eau 

 

    Prévu Réalisé 

    2012 2012 

042 

Opération d'ordre de transfert entre 

sections     33 475,00        33 407,71    

        

002 Excédent antérieur 551 263.02                   -      

        

70 

Ventes produits fabriqués, prestations 

service     79 275,00    56 279.46 

        

76 Produits financiers                -      940    

        

77 Produits exceptionnels 0  95.2    

        

  TOTAL RECETTES 664 013.02    90 722.37 

    

    

042 

Opérations d'ordre de transfert entre 

sections 15 580 15 462.79 

        

023 autofinancement section investissement   564 133.02                   -      

        

011 Charges à caractère général 48 200    38 418.22    

        

012 Charges personnel et frais assimilés     32 000    29 046.58    

        

65 Autres charges de gestion courante      2 600         2375.82    

        

66 Charges Financières 0    0    

        

67 Charges exceptionnelles 1500                   -      

        

  TOTAL DÉPENSES 664 013.02      85 303.41   
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► Le CA de la section investissement du budget eau : 

 

040 Opérations d'ordre  entre sections 15 462.79 15 462.79 

    
 

  

021 Autofinancement par section fonctionnement 564 133.02 0,00 

    
 

  

041 

Opérations d'ordre patrimoniales entre 

sections 40 000 0,00 

    
 

  

001 Excédent antérieur reporté 0 0,00 

    
 

  

10 Dotations, fonds divers 239 373.88 239 373.88 

    
 

  

16-ONA Emprunts et Dettes assimilées 0 0 

    
 

  

13 subventions 52 535  

    

27-ONA Autres immobilisations financières 40 000 0,00 

    
 

  

  TOTAL RECETTES 951 621.9 254 836.67 

    

    040 Opération d'ordre de transfert entre sections 33 475,00 33 407,71 

        

041 Opération d'ordre patrimoniale entre section 40 000 0,00 

        

47 Provisions SME Eau Potable 292 152 107 897.14 

        

48 Révision de la DUP 119 700 0,00 

        

51 Unité de décarbonatation 159 210 25 050 

        

16-ONA Emprunts et Dettes assimilées 8220 8220 

        

20-ONA Immobilisations incorporelles 3 935.91 0,00 

        

23-ONA Immobilisations corporelles 190 000 0 

        

  TOTAL DÉPENSES 951 621.90 174 712.61 
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ANNEXE 4 : LE COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET 

ASSAINISSEMENT 
 

► Le CA de la section fonctionnement du budget assainissement: 

 

    Prévu Réalisé 

    2012 2012 

Chap 042 Opération d'ordre         188 060.58    188 060.58    

        

Chap 002 Excédent antérieur 139 230.53                       -      

        

Chap 70 

Ventes produits fabriqués, prestations 

services        438 801.45    449143.54 

        

Chap 74 Subvention d'exploitation        182 000,00    74 598 

        

Chap 77 Produits exceptionnels 

                 380.8     

-      380.8 

        

TOTAL RECETTES 948 092.98    712 182.92  

    

Chap 042 

Opérations d'ordre de transfert entre 

sections        468 799    468 521.14 

       

Chap 023 Autofinancement section investissement                       -       

       

Chap 011 Charges à caractère général        315 733.98    256 922.52 

       

Chap 012 Charges personnel et frais assimilés 130 860 116 190.05 

    

 

 

Chap 65 Autres charges de gestion courante 9 700 9 297.66 

       

Chap 66 Charges Financières 13 000    11 356.33 

       

Chap 67 Charges exceptionnelles 10 000    6 628 

       

TOTAL DEPENSES 948 092.98    868 915.70 
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►Le CA de la section investissement du budget assainissement: 

 

   
Prévu Réalisé 

    2012 2012 

Chap 040 Opération d'ordre de transfert entre sections 468 799 468 521.14 

       

Chap 041 Opérations patrimoniales 40 000 9 207.55 

       

Chap 001 Excédent antérieur reporté 758 800.61 - 

       

27-ONA Autres immobilisations financières 40 000 7 184.993 

       

45-ONA Comptabilité distincte rattachée 70 564 6 291.6  

        

TOTAL RECETTES 1 385 363.61 504 940.28 

    Chap 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 188 061 188 060.58 

        

Chap 041 Opérations patrimoniales 40 000 9 207.55 

        

Op° 30 Matériels tournants STEP 2 000,00 0,00 

        

Op° 31 Provisions SME ISO 14 001 480 500 7092.28 

        

Op° 39 Réparations suite sinistre Step 186 918 0,00 

        

Op° 49 Local surpresseur 20 000 0 

        

16-ONA Emprunts et Dettes assimilées 70 000 67 975 

        

20-ONA Immobilisations incorporelles 0 0,00 

        

21-ONA Immobilisations corporelles 22 230.61 550.16 

        

45-ONA Comptabilité distincte rattachée 370 564 266 643.81 

        

TOTAL DEPENSES 1 385 363.61 539 529.38 
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ANNEXE 5 : DUREE D’EXTINCTION DE LA DETTE DE LA 

COLLECTIVITE 
 

 

► Pour le budget assainissement 

 

ASSAINISSEMENT 2009 2010 2011 2012 

Encours de la dette 951 801,15 761 795,87 575 519,42 458 300,29 

Recettes réelles de fonction
t
 649 725,48 593 783,74 664 753,67 701 132,55 

Dépenses réelles de fonction
t
 372 002,95 319 373,04 393 680,49 342 030,32 

Épargne brute 168 166,21 274 410,70 271 073,18 359 102,23 

Capacité de désendettement 

(en nb année) 
3,43 2,78 2,12 1,28 

 

 

 

 

► Pour le budget eau potable 

 

EAU POTABLE 2009 2010 2011 2012 

Encours de la dette 345 387,41 320 524,29 286 060,85 86 560,60 

Recettes réelles de fonction
t
 90 475,38 88 477,10 84 972,33 83 121,73 

Dépenses réelles de fonction
t
 54 826,65 61 102,80 66 253,45 65 390.38 

Épargne brute 35 648,73 27 374,30 18 718,88 17 731.35 

Capacité de désendettement (en 

nb année) 
9,69 11,71 15,28 4.88 
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ANNEXE 6 : LES INDICATEURS DE PERFORMANCE POUR 

L’ASSAINISSEMENT 
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ANNEXE 7 : LES INDICATEURS DE PERFORMANCES POUR L’EAU 

POTABLE 
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ANNEXE 8 : LES CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES 
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ANNEXE 9 : NOTE DE L’AGENCE DE L’EAU 
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